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Zusammenfassung

01 | Bestandsanalyse
Uberblick zur Energiebedarfs- und Beheizungsstruktur, Energie- und THG-Bilanz

02 | Potentialanalyse
Uberblick zu den Sanierungspotentialen und Potentialen zur Nutzung erneuerbarer Energien

03 | Zielszenario
Warmeversorgungsgebiete und vorgeschlagene MaBnahmen

Forderung:
Die Erstellung der Kommunalen Warmeplanung ist im Gefordert durch:

: . P Bundesministeri “<_ NATIONALE
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des ﬁ m'.:nU;svTellr;‘,slt(el{rll:l:;chqtz. Naturschutz @ e
Bundesministeriums fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit INFIATIVE
und nukleare Sicherheit (BMUKN), vertreten durch den
Projekttrager ZUG, gefordert worden. aufgrund eines Beschlusses

des Deutschen Bundestages
Forderkennzeichen: 67K27513
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Grundlegendes

Inhalt und Ziel der Kommunalen Warmeplanung

Inhalt:

10| 2025 Kommunale Warmeplanung Gemeinde Engelsberg

Ziele:
Klimaneutrale Warmeversorgung

»,Routenplan® fur die gemeindliche
Stadt- und Energieplanung

Informationsgrundlage
fur Burger:innen zur
Warmeversorgung vor Ort

Rahmen:

= Gesetz fur die Warmeplanung und
zur Dekarbonisierung der
Warmenetze
(,Warmeplanungsgesetz“ - WPG)

Nationale Klimaschutzinitiative

= - Engelsberg erhalt Forderung
in Hohe von 90%
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Grundlegendes

Blrger:innen:

Orientierungs- und
Entscheidungshilfe bei Investition in
neue Heizung

Aus der Kommunalen Warmeplanung
resultieren keine Austauschpflichten,
Vorgaben zur Heiztechnologie etc.
Entscheidung verbleibt nach wie vor
beim Burger.

Gemeinde:

»Routenplan® fur die gemeindliche
Stadt- und Energieplanung

Erhebung und Zusammenfassung von
Daten, Entwicklung einer soliden
Datengrundlage (Datenbank), die
weitergepflegt wird

Sonstige: Erfullung gesetzlicher Vorgaben

n 10| 2025 Kommunale Warmeplanung Gemeinde Engelsberg
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Bestandsanalyse

m energieberatung

10| 2025 Kommunale Warmeplanung GemeindeERgelSbers



Bestandsanalyse
Warmebedarfsdichte

H 102025

Kommunale Warmeplanung Gemeinde Engelsberg

WARMEDICHTE
[MWh/ha%a]

EINSCHATZUNG DER EIGNUNG ZUR ERRICHTUNG VON WARMENETZEN

0-70

Kein technisches Potenzial

70 - 175

Empfehlung von Warmenetzen in Neubaugebieten

175 - 415

Empfohlen fir Niedertemperaturnetze im Bestand

415 - 1.050

Richtwert fur konventionelle Wérmenetze im Bestand

= 1.050

Sehr hohe Wéarmenetzeignung

 in MWh/ha
<70
70 - 175
N 175 - 415

Quelle: KEA BW
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Bestandsanalyse
Warmeliniendichte

..\‘»'

/A

~ Warmeliniendichte
in kWh/m 4
~ < 1000 =)

1000 1500
1500 - 2000 ‘
~ — 2000 - 2500
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Bestandsanalyse
Endenergieverbrauch nach der Anwendung, Gebaudetyp und Sektor

Endenergieverbrauch nach der Anwendung, Gebaudetyp und Sektor

OH/RH

Kommune

Mutzungssektor private Haushalte

sonstige EE

Warmepumpen / Dlrektstrom

Gasa
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Bestandsanalyse
Energie- und THG-Bilanz

Warmebedarf nach Verbrauchssektoren CO,-Emissionen Wéarme nach Verbrauchssektoren
40.000 MWh 10.000t CO2
9.000tCO2
35.000 MWh
8.000tCO2
30.000 MWh
7.000tCO2
25.000 MWh 6.000tCO2
|
20.000 MWh 5.000tCO2
4.000tCO2
15.000 MWh
3.000tCO2
10.000 MWh
2.000tCO2
5.000 MWh
[ 1.000tCO2 —
Private HH GHD Verarbeitendes Gewerbe / Kommunale Liegenschaften Private HH GHD Verarbeitendes Gewerbe / Kommunale Liegenschaften
Industrie Industrie
W Heizol Gase MW Biomasse Nahwarme Strom M Solarthermie M sonstige fossile Brennstoffe W Heizol Gase M Biomasse Nahwarme Strom M Solarthermie M sonstige fossile Brennstoffe
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Potentialanalyse
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Potentialanalyse

Potenziale

Oberflachennahe Geothermie

Grundwasserwarmepumpe

Tiefe Geothermie

Umgebungsluft

Solarthermie

Oberflaichengewasser

Biomasse

Abfallbehandlung

Unvermeidbare Abwarme

Abwasser

SUMME

Technisches (noch verfligbares) Potenzialin GWh

Warmeentzugsmenge bzw. Stromeinsatz bzw. Anmerkung
Warmeerzeugungspotential Stromerzeugungspotential
o 8 ~ 15 GWh/a dezentral + = 6 GWh/a Potenzial zentral
(ggf. Nutzungskonkurrenz vorhanden); JAZ: 3,6
50 14 = 50 GWh/a dezentral; JAZ: 4,55
32
16 8 = 16,7 GWh/a dezentrale Warmepumpen fur
Wohngebaude und GHD; JAZ: 3,0

= 39 GWh/a zentral + 3 GWh/a dezentral
(nur saisonal verflgbar)

& 54 GWh/a Alzkanal

42 (saisonal)

54 27 . .

(Leistung saisonal stark schwankend!); JAZ: 3,0
37 =~ 35 GWh/a Biogas + = 2 GWh/a feste Biomasse

(+ ggf. zusatzlich erschlieBbarer Zuwachs)

0 - Keine Potentiale vorhanden.

0 0 Keine Abwarmepotentiale vorhanden

. o Abwarmenutzung ,nach® Klaranlage (100 MWh/a);
JAZ: 4,0
8310
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Angegeben ist das technische,
noch verfugbare Potential.

Achtung: Die Zahlenwerte in der
Tabelle stehen teilweise in Kon-
kurrenz (z.B. bei Solarthermie/PV o.
oberflachennaher Geothermie/
Umweltwarme) und werden daher
nicht additiv realisiert.

Das Potential fur die Warme-
bereitstellung aus den unter-
suchten EE-Quellen liegt (inkl.
Stromeinsatz bei Warmepumpen-
nutzung) bei etwa 310 GWh/a.
Dem gegenuber steht der
derzeitige Endenergieverbrauch fur
Warme von = 66 GWh/a.
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Potentialanalyse
Energieeinsparung

25.000 MWh

. 20.000 MWh

15.000 MWh
/| 10.000 MWh
e = -~y
Warmebedarfsreduktion
Sanierungsszenario Niedrig
in MWh/a < 5.000 MWh
g \
= 10 - 100
- > 100
0 MWh

500 1.000m

n, Energienutzungsplan

(IFE, 2024),
bayern.de (CC BY 4.0), OpenStreetMap :
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Einsparungen durch energetische Sanierungen
(nur Wohngebaude)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2045

M Verbleibender Warmebedarf (WG) M Reduktion
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Eignungsgebiete
MaBnahmenvorschlage
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Zielszenario

Fur die Einteilu ng in Eignungsgebiete Indikator Warmenetzgebiet Wasserstoffnetzgebiet Gebiet fiir dezentrale
. 5 . . . Versorgung

wurden die einzelnen Teilbereiche im

Gg.melndegeblet nach den Krltgrlgn Warmabedartediohte

WarmegeStehungSkOSten’ RealISIG_ Potenzielle Ankerkunden Warme-/Gasnetz

Warmeliniendichte

keine

ru ngS riSi kO u I"Id Ve FSOFgU ngSSiCher' Erwarteter Anschlussgrad an Warme-/Gasnetz mittlerer Anschlussgrad -
heit sowie kumulierte Treibhausgas- erwartet
emissionen bewertet. Langfristiger Prozesswarmebedarf - -

>200°C und/oder stofflicher H,-Bedarf
Die EI nteilu ng in dle GebietStypen Vorhandensein von Warme- oder Gasnetz im Teilgebiet -
(Warmenetzgebiet, Wasserstoffnetz- selbst oder angrenzenden Teilgebieten
gebiet’ Gebiete fur dezentra le Ver_ Spezifischer Investitionskostenaufwand fur Ausbau/Bau teilbefestigtes Terrain - -

Warmenetz

sorgung) sowie die Eignungsstufen
sind gesetzlich vorgegeben.

FOlgende Indikatorensets liegen der Potentiale fur zentrale erneuerbare Warmeerzeugung und | mittlere Potentiale - -
Einteilung zu Grund: Abwarmeeinspeisung

Anschaffungs-/Investitionskosten Anlagentechnik mittel niedrig

Preisentwicklung Wasserstoff - -

Gesamtbewertung der voraussichtlichen Warmegeste- wahrscheinlich sehr wahrscheinlich wahrscheinlich

hungskosten ungeeignet ungeeignet geeignet

m energieberatung
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Zielszenario

Indikator

Risiken hinsichtlich Auf-, Aus- und Um-
bau der Infrastruktur im Teilgebiet

Warmenetzgebiet

Gebiet fiir de-
zentrale Versor-

gung
gering

Wasserstoffnetz-
gebiet

gering

Risiken hinsichtlich rechtzeitiger Verfug-
barkeit erforderlicher vorgelagerter Infra-
struktur

gering

Risiken hinsichtlich rechtzeitiger lokaler
Verfugbarkeit von Energietragern oder Er-
schlieBung lokaler Warmequellen

mittel

Robustheit hinsichtlich sich andernder
Rahmenbedingungen

Gesamtbewertung Realisierungsrisiko
und Versorgungssicherheit

mittel mittel bis hoch

sehr wahr-
scheinlich unge-

wahrscheinlich geeignet

geeignet

eignet
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Kriterium

Voraussichtliche Warmegeste-
hungskosten

Wérmenetzgebiet

wahrscheinlich
ungeeignet

Wasserstoffnetz-

gebiet

sehr wahrschein-
lich ungeeignet

Gebiet fiir dezentrale
Versorgung

wahrscheinlich ge-
eignet

Realisierungsrisiko und Versor-
gungssicherheit

wahrscheinlich
geeignet

sehr wahrschein-
lich ungeeignet

sehr wahrscheinlich
geeignet

Kumulierte Treibhausgasemissionen

833 be = gde

mittel

hoch

niedrig

m energieberatung




Zielszenario
Eighungsgebiet Warmenetz

Eignungsgebiete Wérmenetze
Eignungsstufen -
| M Bestandsgebiet

- B sehr wahrscheinlich geeignet
[ wahrscheinlich geeignet

" wahrscheinlich ungeeignet
sehr wahrscheinlich ungeeignet

iH

=

o0

1000m

eta
energieberatung

10| 2025 Kommunale Warmeplanung Gemeinde Engelsberg



Zielszenario
Eighungsgebiete Wasserstoffnetz

4 .‘: — \ “" /

g i < T y
Eignungsgebiete Wasserstoffnetz
Eignungsstufen
B sehr wahrscheinlich geeignet ,‘.2;
8 wahrscheinlich geeignet

wahrscheinlich ungeeignet 3
sehr wahrscheinlich ungeeignet ‘
50 toom

-bayern.de (CC BY 4.0), Openstreetmap ¢

SR
-5 "

Ve (. CBAMRT 4 A 8w :": etO )
energieberatung
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Zielszenario
Gebiete zur dezentralen Versorgung

L
Gebiete zur
- dezentralen Versorgung
Eignungsstufen l
W sehr wahrscheinlich geeignet
10 wahrscheinlich geeignet 3
wahrscheinlich ungeeignet
sehr wahrscheinlich ungeeignet | .‘

ten.bayern.de (CC BY 4.0), Openstreetmap

— Al e to .
energieberatung
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Zielszenario
Prufgebiet

In Prufgebieten kann
noch nicht abschlie-
Bend bestimmt wer-
den, welche der
Warmeversorgungs-
optionen die langfristig

wahrscheinlichste bzw.

am besten geeignete
ist, da der Bewertungs-
prozess zur Gebiets-
eignung keine eindeu-
tigen Ergebnisse
hervorgebracht hat.

' Priifgebiete

- nach Kategorien

1 Priifgebiet Warmenetz Erweiterung
Priifgebiet Warmenetz \

Priifgebiet Wasserstoffnetz / Warmenetz

e
,,,,,,

500 . 1000m

Bayerische Vermessungsverwaltung -
.bayern.de (CC BY 4.0), Openstreetmap
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Zielszenario
Einteilung in Eighungsgebiete — Zusammenfassung

oo
_ Eignungsgebiete
Zonierung

Bestandsnetz - \
Priifgebiet Warmenetz Erweiterung - ;5
3 Priifgebiet Warmenetz 3

. Priifgebiet Wasserstoffnetz / Wérmenetz \
~ dezentrale Versorgung .| i |

ten.bayern.de (CC BY 4.0), Openstreetmap

— Al e to .
energieberatung
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Zielszenario

Bereich M. MaBnahme Prioritat 2025 2026 2027 2028 2029 2030
7.1 Durchfihrung einer Netzsimulation zur Metz- P ! # :
4] 1 1
_*ﬂ_j verdichtung und Metzenveiterung i i
o | |
a | |
g3 | |
- 7.1.2 Durchfihrung einer Machbarkeitsstudie zur + | - |
E E Mahwarmeversorgung Offenham : |
imom i :
=g | |
] | |
g 7.1.3 Gasnetztransformation Wiesmihl ++ ! .’ ’ ’ .’ ’ |
L e i |
E 25 7.2, Prifung und Ausbau des Stromnetzes ++ | !
w E b |—:
- | |
% 1“;.; a 5|73 Datenbankaufbau, Monitoring und Control- . I |
& ® E E ling, Fortschreibung, Kommunikation —
b i

Veroffentlichung Meubawertung

KWP

G’ energieberatung
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